nr sprawy 15/2012 Gdynia, dnia 07.12.2012r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartosci ponizej 400 000 € na dostawe urzqdzer dla bazy

Pytanie 1

paliw oraz zaktadowej stacji paliw na potrzeby Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo.

Zglaszamy nastgpujace pytania do SIWZ:

W projekcie instalacji AVGAS przewidziano odpowiednio:

- rurocigg ssawno-tloczny ze zbiornika do agregatu przeladunkowego DNI25 w tym ramie
plywajace i armature o tej $rednicy (identycznie jak dla JET).

Poniewaz zalozone przeptywy paliwa AVGAS s3 na poziomie 200+-300 dm3/min nie ma
technicznego ani praktycznego uzasadnienia stosowania tak duzych $rednic, co tylko wyraznie
podnosi ceneg.

Czy mozna zaoferowal armatur¢ o $rednicy DN80 dla tego rurociggu (obliczeniowo
wystarcza DN50 jednak ze wzgledéw mechanicznych celowym jest zastosowal armatury
DNB80)?.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie w zbiorniku magazynowym -AVGAS 100LL -
ramienia plywajacego ssawno — tlocznego o $rednicy DN8O. Jednocze$nie Zamawiajacy
informuje, ze Wykonawca w takim wypadku zobowigzany jest do zastosowania potgczenie z
rurociggiem wydawczy o srednicy DN 125.




