Gdynia-Kosakowo

PORY LOYTRILTEY

ur sprawy 11/2013 Pogoéize, dnia 31.05.2013r.

A

dotyczy: przetargu nicograniczonego o warto$ci ponizej 5000 000 € na wykonanie robot
budowlanych pn.. ,, Budowa budynku biurowo - socjalnego dla stuzb wirzymania lotniska
Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo ™.

Pytanie ]|  Czy wymagane jest wykonanie instalacji odgromowej budynku? W zapisach dokumentacji
pojawia st¢ wymog wykonania, ale brakuje szezegolow. Bardzo prosimy o informacje czy jest
ona w zakresie wykonania, jezeli tak to wskazanie w jaki sposdb ja realizowad.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wymaga wykonania instalacji odgromowej budynku.

Zamawiajgcy modyfikuje projekt wykonawezy w zakresie zewnetrznego zaopatrzenia w wode do celow
p.poz zmieniajac hydrant zewngtrzny nadziemny na hydrant zewnetrzny podziemny. Parametry techniczne
oraz lokalizacja pozostaja bez zmian

Nimiejsze pismo stanowi integralng czgsé Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamowienia.
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