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Typ rozdzielnicy EATON XIRIA EATON XIRIA
Typ pola K K K K M K T M K T
Prad facznika 630A 630A 630A 630A 630A 630A 630A 630A
Zabezpieczenie 01 02 03 04 03 04 05 03 04 05
Funkcja pola liniowe liniowe liniowe liniowe pomiarowe liniowe transformatorowe pomiarowe liniowe transformatorowe
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Rozdzielnica wg projektu i realizacji ENERGA SA
400kVA 400kVA
/0,4kV 10,4kV
15,75kV 15,75kV
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